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Mulde Dachflächen
MHGW 374.40 m NHN
Sohle 375.40 m NHN
Stauhöhe (5-jährig): 0,30 m
Einstau max. (5-jährig): 455 m³

Stauhöhe (30-jährig): 0,44 m
Stauhöhe (100-jährig): 0,54 m

Umrandung min. 376.00 m NHN

Versickerungsfläche 1.539 m²

Rückhaltung Niederschlagwasser
über 610 m Stauraumkanal DN2000
Stauvolumen (30-jährig): 1.911 m³
Zus. Überstau in der Hoffläche
(100-jährig): 668 m³
Stauhöhe max. (100-jährig) ca. 9 cm
Überstauzeit ca. 35 min.
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Pumpstation:
Q = 330 l/s

Behandlung Hofwasser
z.B. mittels Sedipipe
mit 330 l/s Durchsatz
OK Deckel ca. 1.1 m über GOK

Mulde Hoffläche
MHGW 374.40 m NHN
Sohle 375.40 mNHN
Einstauhöhe (5-jährig): 0,32 m

Einstau max. (5-jährig): 1.145 m³

Umrandung min. 376.00 m NHN

Sohlfläche 3.590 m²

Zuleitung Mulde
über Quellschacht

Entlastungsleitung
für Starkregenereignis
OK Ablauf: 375.70 m NHN

Zuleitung Mulde
über Quellschacht

Verbindung Mulden
in Quellschacht

Hochspannungsleitung 20KV

Hochspannungsleitung 20KV

H
oc

hs
pa

nn
un

gs
le

itu
ng

 2
0K

V

H
oc

hs
pa

nn
un

gs
le

itu
ng

 2
0K

V

OKF 375.85

OKF 376.50

OKF 376.85

OKF 376.85 = ± 0.00
= Ausgang Teppenhaus

<-- 1.50% 1.50% -->

OKF 376.90

OKF 376.10

OKF 375.80

OKF 376.00

OKF 377.10

 375.87 

 376.00 

 375.83 
 376.01 

 376.05 
 376.24 

 376.35 
 375.68 

 376.05 
 375.92 

 376.05 
 376.05 

 376.35 
 376.35 

 375.68 

 375.91 

 376.22 

 376.46 

 375.92 
 375.68 

 376.05 
 376.35 

 376.10 

 375.60 

 375.68 

 376.05 

 375.98 

 376.35 

 376.34 

 376.16 

 376.94 

 376.51 

 375.50 
 375.80 

 376.00 
 375.80 

 375.50 

 376.18 

 376.18 

 376.18 
 376.00 

 375.80 

 375.50 

 376.00 

 376.00 

 376.85 
 376.85 

 375.60 
 375.71 

 376.10 

 

P
la

nb
as

is
  

Vermessung gem. E-Mails vom 02.08.2021, 04.08.2021, 05.11.2021, 20.01.2022 und 29.03.2022 (Büro Westphal) 
 
 
Kataster gem. Download vom 26.11.2020 (Bayerische Vermessungsverwaltung) 
 

C Bezeichnung der LSW, WSM, Ergänzung Höhen WSM, Böschungsschraffur Pumpstation, Schnitte 25.04.2022 V. Regeniter 

B Farbdarstellung Wald, Rad-/Gehweg bis an Gemarkungsgrenze, Texte geändert/ergänzt 19.04.2022 V. Regeniter 

A Planerstellung auf Basis 210E32G2J 08.04.2022 V. Regeniter 

Index Vermerke und Änderungshinweise Datum Name 

 

Legende: 
 

 
Gebäude Bestand 

 
Gebäude Neubau 

 
Gebäude Neubau mit Gründach 

 
Gebäude Neubau mit Photovoltaik 

 
geplante Asphaltfläche  

 
vorhandene Asphaltfläche 

 
Erweiterungsfläche B16 

 
geplante Betonfläche 

 
geplante Pflasterfläche 

 
geplante Grünfläche 

 
geplante Böschung 

 

geplanter Unterhaltungsweg, Schotter-rasen, 

Sauberkeitsstreifen, Bankett 

 

 

geplantes Versickerungsbecken / geplante 

Mulde 

 
Biotop Bestand 

 
Wald Bestand 

 
vorhandene Geländehöhe 

     
 

geplante Deckenhöhe Entwurf 

 vorhandene Zaunanlage 

 geplante Zaunanlage h = 2,50 m 

 geplante Bordanlagen 

 geplante Markierung 

 geplante Betonschlitzrinne 

 
vorhandener / geplanter Regenwasserkanal 

 geplante Winkelstützmauer 

 
anzupflanzender Baum 

 Grundstücksgrenze 

 

Maßstab

Projektnummer

Blatt

AnlageMeschede, im Bauherr

Projektleitung

Planung

Plandatei

Plotdatei

M. Gierse

April 2022

Neubau des PZ
Umlegung der Kreisstraße ND 18

Gesamtlageplan

Genehmigung

Lagesystem

Höhensystem

Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn

Projektadresse:                         

1:500

A
uf

tr
ag

ge
be

r

Kreisstraße ND 18
86706 Weichering

F
ac

hp
la

n e
r

20012

212 032 E15
212 071 G3C

ETRS89/UTM

DHHN-2016_NH

V. Regeniter

7.1

3

Entwässerungsanlagen

M. Gierse

PZ 86 Weichering


